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Abstract: This study aimed to determine the grounding resistance (grounding) in swampland. The method used 
in this research is to use the driven rod method. The investigation results through measurements with the 3 point 
method as well as with variations in depth and comparison of grounding resistance using a grounding rod made 
of coated copper with a resistance of 14.5 while the iron grounding rod is 16.70 or 15% larger than the copper 
grounding rod. In conclusion, In the investigation of the measurement of grounding resistance in swampland, 
copper-coated rod electrodes are more efficient than iron rods. Iron with rainy weather conditions. 
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Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui resistansi pentanahan (grounding) pada lahan rawa 
timbun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode driven rod.  Hasil 
investigasi melalui pengukuran dengan metode 3 titik serta dengan variasi kedalaman serta perbandingan 
resistansi pentanahan dengan menggunakan batang pentanahan berbahan tembaga lapis dengan resistansi 
sebesar  14.5 Ω sedangkan batang pentanahan besi 16.70 Ω atau 15% lebih besar dari batang pentanahan lapi 
tembaga. Simpulan, Pada investigasi pengukuran resistansi pentanahan pada lahan rawa timbun penggunaan 
elektroda batang berbahan lapis tembaga lebih efisien dibandingkan penggunaan elektroda batang berbahan 
besi, semakin dalam pada variasi pengukuran penuruanan resistansi pentanahan lebih signifikan mencapai 
14.37 Ω  mengunakan elektroda batang tembaga lapis dan 16.87 Ω menggunakan elektroda batang besi dengan 
kondisi cuaca hujan. 
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PENDAHULUAN 
Sistem pembumian  yang lebih 
dikenal dengan grounding atau earthing 
merupakan bagian dari sistem instalasi 
listrik yang berfungsi sebagai proteksi, 
melindungi mahluk hidup dan menjaga 
fungsi kinerja dari peralatan listrik 
(Androvitsaneas et al., 2020). Selain itu 
grounding atau earthing pada instalasi 
listrik berperan penting sebagai pengaman 
untuk keselamatan bagi pemakainya 
terhadap tengangan sentuh  atau induksi 
listrik yang dihasilkan dari peralatan listrik 
berbahan logam baik dengan sentuhan 
langsung atau tidak langsung (Myint et al., 
2020). Grounding sebagai penghubungan 
suatu titik sirkit listrik atau suatu 
penghantar yang bukan bagian dari sirkit 
listrik dengan bumi menurut cara tertentu 
(SNI, 2011). Untuk menghasilkan sistem 
pentanahan yang baik perlu memakai 
bahan elektroda batang  yang baik pula, 
perlu diketahui telah banyak beredar 
dimasyarakat elektroda batang baik yang 
beerbahan logam besi maupun berbahan 
logam tembaga. Tentunya keduanya 
tersebut memiliki resistansi dan sifat 
mekanis yang berbeda pula (Myint et al., 
2020; Faudzi et al., 2020; Win & Soe, 
2016). Pada lahan timbunan tentu akan 
merubah sifat-sifat tanah dari yang 
sebelumnya. Kebanyakan lahan timbunan 
didataran rendah mengunakan tanah liat 
sebagai media untuk menimbun rawa. 
Resistivitas tanah berbanding lurus dengan 
resistansi pentanahan, oleh karena itu 
dengan resistivitas tanah liat yang 
bercampur kerikil sebesar 100 Ω  sampai 
400 Ω perlu dilakukan pengujian resistansi 
pentanahan,  dari hasil pengujian Berapa 
besar perbedaan nilai resistansi yang 
didapatkan ketika dilakukan pengukuran 




dan pengamatan pada elektroda batang 
lapis tembaga dan elektroda batang besi 




Sistem pentanahan dimana sistem 
hubungan sebuah penghantar yang 
menghubungkan sistem, badan peralatan 
listrik dan instalasi dengan elektroda yang 
di tanamkam kebumi atau tanah baik 
ditanam secara vertikal maupun ditanam 
secara horizontal sehingga dapat 
mengamankan manusia dari sentuhan 
listrik, dan mengamankan komponen-
komponen instalasi listrik berbahan logam 
dari bahaya tegangan atau arus abnormal 
untuk dibuang kedalam tanah (Nasir et al., 
2021; Myint et al., 2020). Untuk 
menghadirkan sistem pentanahan yang 
handal diperlukan indentifikasi bahan 
material yang digunakan untuk 
menghindari kerusakan dalam waktu yang 
singkat, dikarenakan oleh sifat material 
tanah dan sifat kimiawi tanah. 
Informasi rinci mengenai  sifat dan 
struktur tanah sangatlah penting untuk 
penentuan jenis spesifikasi material bahan 
yang digunakan untuk instalasi 
pentanahan, karena setiap tempat atau 
daerah mempunyai struktur tanah yang 
berbeda (Ali et al., 2019).  
Untuk mengetahui nilai-nilai 
hambatan jenis tanah yang akurat harus 
dilakukan pengukuran secara langsung 
pada lokasi yang digunakan untuk sistem 
pentanahan karena struktur tanah yang 
sesungguhnya tidak sesederhana yang 
diperkirakan, untuk setiap lokasi yang 
berbeda mempunyai resistivitas  tanah 
yang berbeda, Nilai tahananan pentanahan 
5Ω yang pada umumnya dipakai tersebut 
berada pada kondisi tanah normal, dan 
tanahan dibawah 0 Ω menjadi tanahan 
yang paling baik (Putra, 2021; IEEE Std 
81, 2012).  
Hambatan jenis tanah yang akan 
menentukan tahanan pentanahan yang 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
meliputi Temperaturtanah, Besarnya arus 
yangmelewati., Kandungan air dan bahan 
kimia yang ada dalamtanah, 
Kelembabantanah, Cuaca (Putra, 2021).  
Tahanan tanah merupakan kunci 
utama yang menentukan tahanan elektroda 
dan pada kedalaman berapa pasak harus 
dipasang agar diperoleh tahanan yang 
rendah. 
Pentanahan dapat dikatagorikan 
menjadi dua yaitu pentanahan netral pada 
sistem tenaga listrik dan pentanahan 
peralatan, Pentanahan yang baik memiliki 
resistansi yang kecil atau serendah 




Pada penelitian ini dengan 
melakukan investigasi kondisi keadaan 
lahan tanah timbunan yang akan dijadikan 
media eksperiment pengujian dan 
pengukuran. Dengan menggunakan 
metode driven rod yang mana pentanahan 
menggunakan batang tembaga lapis di 
tancapkan vertikal kedalam tanah, selain 
menggunakan batang tembaga lapis 
berdiameter 5/8 inchi, pada penelitian ini 
menggunakan elektroda batangbesi 
berdiameter 5/8 inchi sebagai material uji 
agar mendapatkan perbadingan resistansi 
pentanahan. Pengujian juga dilakukan 
dengan variasi kedalaman batang elektroda 
batang tembaga lapis dan elektroda batang 
besi yang akan di ukur. Pengukuran 
resistansi pentanahan menggunakan 
mentode tiga titik  atau tiga pin yang mana 
1 titik ke batang elektroda yang akan 
diukur, sedangan 2 titik lainya 
menggunakan pasang bantu yang di 
pasangan antara 5 meter serta 5 meter 
untuk pasak elektroda bantu dari batang 
elektroda yang diukur. Dengan 
menggunakan earth tester digital R 1045 A  
akan terlihat hasil pengukuran tersebut 
secara jelas. 
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Dari hasil investigasi struktur tanah 
yang akan diuji bahwa kedalaman tanah 
timbunan atau tanah urug mencapai 
kedalaman 1.5 meter diatas permukaan 
tanah rawa, seperti tersaji pada gambar 2. 
Sehinggan struktur tanah berubah dari 
sebelumnya rawa menjadi dua lapisan, 
dimana lapisan pertama tanah liat kuning 
bercampur dengan kerikil dan lapisan 








Gambar 2.  Lapisan tanah rawa yang ditimbun 
Sebagai hasil perbandingan 
antarahasil pengujian dan perhitungan 
diperlukan  formula sebagai berikut : 
Persamaan untuk  batang elektroda 
dilapisan tanah pertama. 
Rn=
 
   
     
  
 
   
Sedangakan untuk satu batang 
elektroda tegak lurus kedalam tanah dan 
menembus lapisan kedua tanah tersebut. 
Dalam hal ini berlaku persamaan : 
Rd1=Ra=
  
   
    (
  
 
)     
Dari hasil perhitungan  resistansi didapat  
sebesar :  











1 0.5 100 0.02 m 114.62 
2 1 100 0.02 m 68.45 
3 1.5 100 0.02 m 49.91 
4 2 100 0.02 m 39.80 
 
Berdasarkan hasil pengukuran dan 
pengamatan secara langsung dilapangan 
yang dilakukan selama 7 hari dengan 
kedalaman elektroda batang mulai dari 
50cm hasil yang didapatkan sebagai 
berikut : 
 










1 24.5 32.27 Hujan 
2 24.40 32.20 Cerah 
3 24.63 32.23 Cerah 
4 24.57 31.63 Hujan 
5 24.90 31.77 Cerah 
6 25.00 32.00 Cerah 
7 25.40 32.07 Cerah 






















Gambar 3. Grafik Hasil Pengujian  
di Kedalaman 50 cm 
 
Dari gambar grafik 3 pengukuran 
elektroda batang dikedalaman 50 cm 
dimana hasil pengukuran pada elektroda 









batang lapis tembaga didapatkan tahanan 
resistansi terbesar 25.40 Ω saat kondisi 
cuaca cerah, sedangkan tahanan resistansi 
terkecil sebesar 24.40 Ω pada saat kondisi 
cuaca cerah.  
 Untuk nilai resistansi terbesar pada 
elektroda batang besi 32,27 Ω dengan 
kondisi cuaca hujan, sedangkan nilai 
resistansi terkecil 31,63 Ω saat kondisi 
cuaca hujan. 
 








Rod besi (Ω) 
Cuaca 
1 14.73 17.17 Cerah 
2 14.77 17.13 Cerah 
3 14.53 16.97 Hujan 
4 14.53 17.60 Cerah 
5 14.87 17.43 Cerah 
6 14.97 17.50 Hujan 
7 15.23 17.97 Cerah 
 





















Gambar 4. Grafik Hasil Pengujian di kedalaman 
100 cm 
Dari gambar grafik 4 pengukuran 
elektroda batang dikedalaman 100 cm 
maka hasil pengukuran pada elektroda 
batang lapis tembaga didapatkan tahanan 
resistansi terbesar 15.23 Ω  pada saat 
kondisi cuaca cerah, sedangkan tahanan 
resistansi terkecil sebesar 14.53 Ω pada 
saat kondisi cuaca hujan.  
 Untuk nilai resistansi terbesar pada 
elektroda batang besi 17.97 Ω dengan 
kondisi cuaca cerah, sedangkan nilai 
resistansi terkecil 16.97 Ω disaat kondisi 
cuaca hujan. 







Rod besi (Ω) 
Cuaca 
1 15.30 17.77 Cerah 
2 14.97 17.40 Cerah 
3 14.37 16.87 Hujan 
4 14.80 17.13 Cerah 
5 14.93 17.07 Cerah 
6 14.97 16.97 Hujan 
7 14.97 17.83 Cerah 
 























Gambar 5. Grafik Hasil Pengujian di Kedalaman 
150 CM 
Dari gambar grafik 5  pengukuran 
elektroda batang dikedalaman 150 cm, 
hasil pengukuran pada elektroda batang 
lapis tembaga didapatkan tahanan 
resistansi terbesar 15.30 Ω saat kondisi 
cuaca cerah, sedangkan tahanan resistansi 
terkecil sebesar 14.37 Ω disaat kondisi 
cuaca hujan. 
 Untuk nilai resistansi terbesar pada 
elektroda batang besi 17.83 Ω dengan 
kondisi cuaca cerah, sedangkan nilai 
resistansi terkecil 16.87 Ω pada saat 
















Rod besi (Ω) 
Cuaca 
1 14.98 17.23 Cerah 
2 15.07 17.25 Cerah 
3 14.6 16.7 Hujan 
4 14.55 17.21 Cerah 
5 14.51 17.31 Cerah 
6 14.45 17.00 Hujan 
 
 





















Gambar 6. Grafik Hasil Pengujian di Kedalaman 
200 CM 
Dari gambar grafik 6 pengukuran 
elektroda batang dikedalaman 200 cm, 
dimana hasil pengukuran pada elektroda 
batang lapis tembaga didapatkan tahanan 
resistansi terbesar 15.07 Ω pada saat 
kondisi cuaca cerah, sedangkan tahanan 
resistansi terkecil sebesar 14.45 Ω saat 
kondisi cuaca hujan. 
 Untuk nilai resistansi terbesar pada 
elektroda batang besi 18.50 Ω dengan 
kondisi cuaca hujan, sedangkan nilai 




Dari hasil pengujian dan 
pengukuran bahwa tahanan resistansi 
perhitungan dengan kedalaman grounding 
rod atau elektroda batang pentanahan 
sedalam 50 cm sebesar 114.66 Ω, dengan 
hasil rata-rata pengukuran elektroda 
batang lapis tembaga sebesar 24.77 Ω, 
elektroda batang besi sebesar 32.02Ω. 
Kedalaman grounding rod 100 cm sebesar 
68.45Ω, dengan hasil rata-rata pengukuran 
elektroda batang lapis tembaga sebesar 
14.80 Ω, elektroda batang besi sebesar 
17.40Ω. Kedalaman grounding rod 150 cm 
sebesar 49.91 Ω, dengan hasil rata-rata 
pengukuran elektroda batang lapis 
tembaga sebesar 14.90Ω, elektroda batang 
besi sebesar 17.29Ω.  
Kedalaman elektroda batang 
sedalam 200 cm sebesar 39.80 Ω, dengan 
hasil rata-rata pengukuran elektroda lapis 
tembaga sebesar 14.69 Ω elektroda batang 
besi sebesar 17.12Ω dapat di lihat pada 
gambar 7 grafik pengukuran. Dari hasil 
pengukuran resistansi pentanahan 
pengaruh dari kelembaban tanah 
berpengaruh turun naiknya resistansi 
pentanahan, di saat pengukuran cuaca 
hujan atau setelah terjadinya hujan terjadi 
penurunan nilai resistansi rata-rata 0.5 % 
dari cuaca cerah. Yang menarik disini  
adanya penurunan nilai resistansi 
pentanahan di kedalaman 100 cm dan 
menaik kembali dikedalaman 150 cm, 

















Gambar 7. Grafik  Resistansi Elektroda Batang 





























Pada investigasi pengukuran 
resistansi pentanahan pada lahan rawa 
timbun penggunaan elektroda batang 
berbahan lapis tembaga lebih efisien 
dibandingkan penggunaan elektroda 
batang berbahan besi, semakin dalam pada 
variasi pengukuran penuruanan resistansi 
pentanahan lebih signifikan mencapai 
14.37 Ω  mengunakan elektroda batang 
tembaga lapis dan 16.87 Ω menggunakan 
elektroda batang besi dengan kondisi 
cuaca hujan. Elektroda batang memiliki 
daya mekanis yang kuat dan sangat mudah 
dipasang vertical kedalam tanah. Untuk 
menghasilkan nilai tanahan yang lebih 
rendah perlu ditambah batang elektroda 
batang yang ditanam vertikal kedalam 
tanah secara paralel. 
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